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N2 ( ЩНО -1):

АВВГнг 5 х 4 в ПНД трубе d50 мм
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ГНБ переход №2

9 труб ПЭ 100 SDR13,6 ф160х11,8

(напорная), из них 3 шт. резервные,

LГНБ2=36,3м

ТП-316

Проект. КЛ-0,4кВ в трубе

ПНД/ПВД d160/140,2мм SN4

всего 3 трубы L=20м

Проект. КЛ-0,4кВ в трубе

ПНД/ПВД d160/140,2мм SN4

всего: 3 трубы L=4,4м;

3 трубы L=2,6м;

Проект. КЛ-0,4кВ в

существующих трубах  ТЗК

СТ ф160мм

всего: 3 трубы L=28м;

3 трубы L=27,5м;

Приёмный котлован

ГНБ№1, ГНБ№2, ГНБ№3

размером 3х2,4х2м

ГНБ переход №3

3 трубы ПЭ 100 SDR13,6 ф160х11,8

(напорная), из них 1 шт. резервная,

LГНБ3=36,3м1.0

1.0

1.0

Стартовый котлован

ГНБ№2, ГНБ№3

размером 3х2,6х2м

Пересечение №20

с тротуаром

Проект. КЛ-0,4кВ в трубе

ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

всего: 9 труб L=4м

из них 3шт. резервные

Пересечение №21

с тротуаром

Проект. КЛ-0,4кВ в трубе

ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

всего: 9 труб L=4м

из них 3шт. резервные

Ввод КЛ-0,4кВ в ГРЩ

корп.4.5

На вводе в здание заложить

трубный блок из БНТ труб

ф160мм, 4 шт.

уклон в сторону улицы 50

Пересечение №12

с тротуаром

Проект. КЛ-0,4кВ в трубе

ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

всего 3 трубы L=11м

1 труба резервная

Пересечение №16

с тротуаром

Проект. КЛ-0,4кВ в трубе

ПНД/ПВД d160/140,2мм SN4

всего: 1 труба L=6м;

1 труба L=5,7м;

Ввод КЛ-0,4кВ в ГРЩ

корп.4.4.1

На вводе в здание заложить

трубный блок из БНТ труб

ф160мм, 4 шт.

уклон в сторону улицы 50

Ввод КЛ-0,4кВ в ГРЩ

корп.4.3

На вводе в здание заложить

трубный блок из БНТ труб

ф160мм, 4 шт.

уклон в сторону улицы 50

Пересечение №47

Пересечение №84

с тротуаром

Проект. КЛ-0,4кВ

в трубах ПЭ100 SDR17 ф160

всего: 3 трубы L=3,5м 1 

резервная

Пересечение №78

с КЛ-0,4кВ

Проект. КЛ-0,4кВ

в трубе ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

1 труба L=2м

Пересечение №77

с тротуаром

Проект. КЛ-0,4кВ

в трубах ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

всего: 6 труб L=9,5м 2 резервные

Пересечение №72

с тротуаром

Проект. КЛ-0,4кВ

в трубах ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

всего: 6 труб L=12,8м 2 резервные

Пересечение №68

с тротуаром

Проект. КЛ-0,4кВ

в трубах ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

всего: 3 трубы L=7,6м 1 резервная

Пересечение №70

с канализацией

Проект. КЛ-0,4кВ

в трубах ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

всего: 2 трубы L=2м

Пересечение №64

с тротуаром

Проект. КЛ-0,4кВ

в трубах ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

всего: 3 трубы L=32,7м 1 резервная,

6 труб L=30,5м 2 резервные

Пересечение №63

с линией связи

Проект. КЛ-0,4кВ

в трубах ПЭ100 SDR17 ф160х9,5мм

всего: 3 трубы L=1,6м, 3 трубы L=1,9м

Стартовый котлован

ГНБ№1, ГНБ№4

размером 3х2,2х2м

Приёмный котлован

ГНБ№4, ГНБ№5

размером 2х2х2м

ГНБ переход №4

9 труб ПЭ 100 SDR13,6 ф160х11,8

(напорная), из них 3 шт. резервные,

LГНБ4=24,2м

ГНБ переход №1

3 трубы ПЭ 100 SDR13,6 ф160х11,8

(напорная), из них 1 шт. резервная,

LГНБ1=30,2м

ГНБ переход №5

9 труб ПЭ 100 SDR13,6 ф160х11,8

(напорная), из них 3 шт. резервные,

LГНБ5=91,5м

Стартовый котлован

ГНБ№5

размером 3х2х2м

Проект. КЛ-0,4кВ в трубах

ПНД/ПВД d160/140,2мм SN4

всего: 1 труба L=10,7м,

2 трубы L=11,4м,

1 труба L=10,8м,

3 трубы L=10,5м,

1 труба L=9,5м

Пересечение №4

с дренажем

Проект. КЛ-0,4кВ в трубе

ПНД/ПВД d160/140,2мм SN4

всего 3 трубы L=2,8м

Линия свода "А"

Линия свода "Б"

Пересечение №1

с КЛ-10/0,4кВ,

проездом Пересечение №2

с КЛ-0,4кВ

Пересечение №3

с КЛ-10/0,4кВ

Пересечение №5

с КЛ-0,4кВ

Пересечение №6

с КЛ-0,4кВ

Пересечение №8

с КЛ-0,4кВ

Пересечение №7

с КЛ-0,4кВ

Проект. КЛ-0,4кВ в трубе

ПНД/ПВД d160/140,2мм SN4

всего: 3 трубы L=1,3м;

Пересечение №9

с линией связи

Пересечение №10

с водопроводом

Пересечение №11

с канализацией

Пересечение №13

с канализацией

Пересечение №14

с КЛ-0,4кВ

Пересечение №15

с канализац.

Пересечение №17

с линией связи

Пересечение №18

с водопроводом

Пересечение №19

с канализацией

Пересечение №65

с теплосетью

Пеноплекс

100х585х1185мм 12 шт.

Пересечение №66

с теплосетью

100х585х1185мм 9

шт.

Пересечение №67

с лин. связи

Пересечение №69

с КЛ-0,4кВ Пересечение №71

с теплосетью
Пеноплекс 100х585х1185мм

5 шт.

Пересечение №73

с канализацией

Пересечение №74

с канализацией

Пересечение №75

с КЛ-0,4кВ

Пересечение №76

с КЛ-0,4кВ
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Формат А1

План строительства КЛ-0,4кВ

от ТП-316 М1:200

2.1

С

Ю

Все работы в зоне существующих коммуникаций

выполнять в присутствии владельцев этих

коммуникаций с обязательной шурфовкой

существующих инженерных коммуникаций!

Все работы производить вручную!

Примечания:

1. Прокладку кабелей в траншее выполнить в соответствии с типовым проектом А5-92. Радиус изгиба для кабелей принять не менее 7,5

наружных диаметров кабеля.

2. Кабели проложить на глубине 0,7м от планировочной отметки, в проезжей части и тротуарах на глубине 1,0м от планировочной отметки.

Пересечение кабеля с существующими коммуникациями выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, типовым проектом А5-92 и чертежами

приведенными в данном проекте.

3. Строительно-монтажные работы с применением эскаваторов и бурильно-крановых машин на проектируемых участках линии, а также в

охранной зоне действующих КЛ, производить под руководством производителя работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска

эксплуатирующей организации при снятом напряжении.

4. При необходимости выполнить ручную копку и/или шурфовку.

5. Заделку и герметизацию рабочих труб, а также вводных труб со стороны улицы, выполнить при помощи УКПТ.

6. Заделку и герметизацию вводных труб со стороны помещения выполнить при помощи МТО.

7. Кабельные линии в здании и помещении ТП покрыть огнезащитным покрытием Оргакс-В1 по всей длине.

8. Заделку резервных труб проложенных в земле выполнить при помощи монтажной пены с применением пластиковых заглушек.

ТрубаУКПТ
Кабель

Термоклей

Схема заделки рабочих труб при

помощи УКПТ со стороны улицы

Асфальтобетонное покрытие проезда

Покрытие автостоянок из бетонной плитки

Покрытие тротуаров из бетонной плитки (усиленное)

Покрытие тротуаров из бетонной плитки (пешеходное)

Асфальтобетонное покрытие велодорожек

Покрытие отмосток

Набивное покрытие дорожек и площадок

Резиновое покрытие площадок

Песчаное покрытие

Георешетка с заполнением

ячеек растительным грунтом

Травяное покрытие террасс

Проектируемые здания

- система освещения типа "Сайма"

- опора типа "Александрия"

- кабель 0,4кВ НОНОНО

К2

Водопровод

Теплосеть

Ливневая канализация

Канализация

Сущ. КЛ-10/0,4кВ

Условные обозначения

Линия связи

Проектируемые

КЛ-0,4кВ

Ситуационный план

ТП-316

ТП-317

Условные обозначения:

Проектируемая КЛ-0,4кВ В1.1 от ТП-316 1 с.ш. до ГРЩ корп. 4.3 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=238,1м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В2.1 от ТП-316 1 с.ш. до ГРЩ корп. 4.4 кабелем АПвБбШп-4х240мм2, L=303,9м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В3.1 от ТП-316 1 с.ш. до ГРЩ корп. 4.4.1 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=217,5м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В4.1 от ТП-316 1 с.ш. до ГРЩ корп. 4.5 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=125,1м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В5.1 от ТП-316 1 с.ш. до ГРЩ корп. 4.6 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=203,2м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В6.1 от ТП-316 1 с.ш. до ГРЩ корп. 4.7 кабелем АПвБбШп-4х240мм2, L=321,6м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В7.1 от ТП-316 1 с.ш. до ГРЩ корп. 4.8 кабелем АПвБбШп-4х240мм2, L=301,3м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В8.1 от ТП-317 1 с.ш. до ГРЩ корп. 4.9 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=115,1м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В1.2 от ТП-316 2 с.ш. до ГРЩ корп. 4.3 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=238,3м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В2.2 от ТП-316 2 с.ш. до ГРЩ корп. 4.4 кабелем АПвБбШп-4х240мм2, L=303,4м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В3.2 от ТП-316 2 с.ш. до ГРЩ корп. 4.4.1 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=219,3м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В4.2 от ТП-316 2 с.ш. до ГРЩ корп. 4.5 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=126,2м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В5.2 от ТП-316 2 с.ш. до ГРЩ корп. 4.6 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=179,9м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В6.2 от ТП-316 2 с.ш. до ГРЩ корп. 4.7 кабелем АПвБбШп-4х240мм2, L=295,9м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В7.2 от ТП-316 2 с.ш. до ГРЩ корп. 4.8 кабелем АПвБбШп-4х240мм2, L=276,3м;

Проектируемая КЛ-0,4кВ В8.2 от ТП-317 2 с.ш. до ГРЩ корп. 4.9 кабелем АПвБбШп-4х185мм2, L=113,4м.
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