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Технический АКТ 
 

Объект: Ленинградская область, Всеволожский р-н, проезд Березовая роща, д. 3, д. 6 к 1, 

д. 6 к 2, Ленинградская область, Всеволожский р-н, ул. Шинников, 2 корпус 1 

Изделие: Система автоматизированной противопожарной защиты, система контроля 

доступа. 

Серийный номер: _______________ 

Дата обнаружения неисправности: 05.08.2026  

 

Заключение: 

Система АППЗ и СКУД работа некорректно. 

Произведена замена преобразователя интерфейса С 2000 ПИ по адресу Березовая Роща д. 

3. Требуется замена преобразователя интерфейса С 2000 ПИ по адресу Березовая Роща д. 

2, к. 1 в помещении диспетчерской (временно перасключили на другой преобразователь). 

Произведено переподключение интерфейса RS485 в домах Березовая роща, д. 4, д. 6 к 1, 

д. 6 к 2. 

 

Стоимость ремонтных работ: по счету.    

 

                                                                                                                        

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ПЕТРОСИСТЕМ»                                                                                           Петров Г. В. 

 

 


